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Do demontazu

2c. Istn. linia kablowa SN 16kV 3xXRUHAKXS 1x120

Z‘

nr 20259

relacji ST 20164 i rozgateznik kablowy S

SRS160 7m
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3xMufa przelotowa SN

Zestawienie lini podlegajacych przebudowie zgodnie z warunkami przebudowy sieci nr R/16/019108
(20/4MMP/2016
Linia Demontaz |Montaz

Elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120 mm2

b |[pomiedzy stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV nr 20164 i 20255 [nr ciggu 78 98
SN2-02005/32]
Elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120 mm2

Cc |pomiedzy stacjg transformatorowg 15/0,4 kV nr 20164 i rozgaleznikiem 96 85
kablowym SN nr 20259 [nr ciggu SN2-02005/32]

WO1 |linia kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120 89/92m wi. WODKAN 92 73
LEGENDA

Projektowna nawierzchnia bitumiczna KR3 - droga gtowna
Projektowna nawierzchnia bitumiczna KR2 - drogi dojazdowe

Projektowna nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego

Projektowna nawierzchnia sciezka rowerowa
- nawierzchnia bitumiczna

Projektowna nawierzchnia wysp - kostka bet.

Projektowna nawierzchnia pierscienia i umocnieri (fezka) - kostka granitowa
Projektowy chodnik - kostka bet.

Projektowane zjazdy - kostka bet.

Rozbidrka istn. nawierzchni
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Istn. chodnik z ptytek bet.

Istn. sciezka bitumiczna

WY

Projektowany krawgznik bet. 20x30 cm - kolor szary

Projektowany kraweznik bet. 20x30 cm - kolor czerwony
Projektowany kraweznik granitowy 20x35 cm

Projektowany kraweznik bet. trapezowy15x21x30 cm - kolor czerwony
Projektowany opornik bet. 12x25 cm

Projektowane opornik granitowy 12x25 cm

Projektowany kraweznik najazdowy bet. 20x22 cm

Projektowane obrzeze bet. 8x30 cm

BRANZA ELEKTRYCZNA
———  Projektowany kabel SN 15kV/
Projektowany kabel nn 0,4kV

> Projektowana mufa przelotowa
A IStN. kabel, stup do demontazu
© Proj. stup linii napowietrznej SN 15kV/

INWESTOR Jednostka projektujgca

Miejski Zarzgd Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostréw Wielkopolski

. WEBA——

TYTUL

Rozbudowa drogi gminn(eii pomiedzy ul. Kaliska, a ul. Limanowskiego
w Ostrowie Wlkp na odcinku od ul.Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej.

wojewddztwo wielkopolskie | powiat ostrowski miasto Ostrow Wikp.
Skala Nr rysunku
Schemat usuniecia kolizji 1250 | E-09
energtycznych SN 15kV ' )
Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnieri Data i
Opracowanie mgr inz. Zbigniew tuczak - Agngh
Projektant mgr inZ. Maria tuczak 314/Pw/91 czerwiec 20161, | Y=Ly, ]
Weryfikator mgr inz. Kamila Guz WKP/0108/PWOE/05 — ~
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